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Πιστοποίηση κτιρίου Μετά την κατασκευή

Τύπος κτιρίου ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ωφέλιμο εμβαδό δαπέδου (m 1729.88

Κτιριακό περιβάλλον Κλιματιζόμενο

Στοιχεία Κτιρίου

Φωτισμός 28.48

Θέρμανση 29.12

Ψύξη 22.26

Ζεστό νερό χρήσης 12.41

Εκτιμώμενη κατανάλωση ενέργειας κτιρίου βάσει της Μεθοδολογίας Ενεργειακής 
Απόδοσης Κτιρίου  σε   kWh/m  yr 2

Χαρακτηριστικά Κτιρίου
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Συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας στο κτίριο: 208

Εκπομπες δίοξειδίου του άνθρακα 43.61

kW/m  yr2

  kgCO   /m  yr2
2
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Δομικά Στοιχεία

Κατανάλωση Πρωτογενούς  Ενέργειας  όπως αυτή υπολογίζεται 
από τη μεθοδολογία υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης 
κτιριου για το κτίριο / κτιριακή μονάδα 

Ελάχιστη Απαίτηση Σύγκριση*
Πρωτογενούς Ενέργεια

154 kWh/m  year2125

Περιγραφή Μέσος Συντελεστής Ελάχιστη 
Απαίτηση

Σύγκριση*

3.82

6.45

0.46

Μέσος Συντελεστής θερμοπερατότητας των 
οριζόντιων δομικών στοιχείων και οροφών.

0.40

Μέσος Συντελεστής θερμοπερατότητας 
κουφωμάτων (πόρτες, παράθυρα).  

2.25

Μέσος Συντελεστής σκίασης σε κουφώματα 
(παράθυρα) που συνιστούν μέρος του κελύφους 
του κτιρίου.

0.63

Μέσος Συντελεστής θερμοπερατότητας τοίχων 
και στοιχείων της φέρουσας κατασκευής.

0.402.317
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Τεχνικά Συστήματα

Περιγραφή Εποχιακή απόδοση Ελάχιστη 
Απαίτηση

Σύγκριση
Σύστημα Θέρμανση

κύριο θέρμανση με πετρέλαιο  και ψύξη me κλιματιστικά 0.88 - -

δεύτερον Χωροι που δεν εξυπηρετούντε (μη κατοικίες) 0.9 - -

Περιγραφή Εποχιακή απόδοση Ελάχιστη 
Απαίτηση

Σύγκριση
Συστήμα Ψύξης

κύριο θέρμανση με πετρέλαιο  και ψύξη me κλιματιστικά 4 - -

δεύτερον Χωροι που δεν εξυπηρετούντε (μη κατοικίες) 3.2 - -

Περιγραφή Εποχιακή απόδοση Ελάχιστη 
Απαίτηση

Σύγκριση
Ζεστό νερό χρήσης

κύριο Project HWS
- -0.7

Περιγραφή και Τύπος Λαμπτήρων Εποχιακή απόδοση Ελάχιστη 
Απαίτηση 

Σύγκριση
Φωτισμός

1 Φωτισμός 1 - Λαμπτήρες συμπαγούς φθορισμού  - - -

2 Φωτισμός 2 - Μέταλλο αλογόνου  - - -
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Οι ελάχιστες απαιτήσεις  για τα δομικά στοιχεία και τα τεχνικά συστήματα καθορίζονται στο 
εκάστοτε διάταγμα που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 15 του Νόμου 

Σύγκριση *: Καλύτερο από την ελάχιστη απαίτηση

Ισούται με την ελάχιστη απαίτηση

Χειρότερο από την ελάχιστη απαίτηση

Περιγραφή Ποσοστό ΑΠΕ Ελάχιστη 
Απαίτηση

Σύγκριση*
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

1
Ηλιακά Πλαίσια για Ζεστό Νερό Χρήσης

2
Φωτοβολταϊκά πλαίσια

- --25%26%
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Προτεινόμενα μέτρα αναβάθμισης ενεργειακής απόδοσης

**Απόδοση επένδυσης: Χαμηλή  (εξοικονόμηση ενέργειας <10%)

Μεσαία (εξοικονόμηση ενέργειας 10% έως 20%)

Υψηλή  (εξοικονόμηση ενέργειας > 20%)

Τα πιο πάνω μέτρα έχουν ταξινομηθεί βάσει της εξοικονόμησης ενέργειας που επιφέρουν στο κτίριοΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα πιο πάνω μέτρα έχουν ταξινομηθεί βάσει της εξοικονόμησης ενέργειας που επιφέρουν στο κτίριοΣΗΜΕΙΩΣΗ:

***Απόπληρωμή επένδυσης: Βραχυπρόθεσμη  (μέχρι 3 χρονια)

Μεσοπρόθεσμη  ( 3 έως 7 χρονια)

Μακροπρόθεσμη  (>7 χρονια)

KWh/m  yr απόδοση** αποπληρωμή***%

Δομικά Στοιχεία

2

Ενδεικτική μείωση κατανάλωσης
 ενέργειας

Επένδυση

Thermal insulation on walls, 10cm, λ=0.032 26.03 16.9Δ1: 

Thermal insulation on the roof, 10cm, λ=0.032 15.92 10.34Δ2: 

Double glaze, thermal frame 16.31 10.59Δ3: 

KWh/m  yr απόδοση** αποπληρωμή***%

Τεχνικά Συστήματα

2

Ενδεικτική μείωση 
κατανάλωσης ενέργειας

Επένδυση

Εγκατάσταση LED σε όλους τους χώρους 22.63 14.69Τ1: 
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Προτεινόμενοι συνδυασμοί μέτρων αναβάθμισης 

Τα πιο πάνω αποτελούν τεχνικά και οικονομικά εφικτούς συνδυασμούς εφαρμογής των επιμέρους προτεινόμενων μέτρων της 
προηγούμενης σελίδας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

KWh/m  yr απόδοση** αποπληρωμή***%2

Ενδεικτική μείωση κατανάλωσης 
ενέργειας

Επένδυση

Δ1 & Δ2 & Δ3 & Τ1 81.26 52.77Σ1

Βέλτιστος συνδυασμός μέτρων αναβάθμισης

Σ1

126.74

20.9

Φωτισμός 20.01

Θέρμανση 8.31

Ψύξη 9.11

Ζεστό Νερό Χρήσης 12.41

B+

Ο βέλτιστος συνδυασμός μέτρων αναβάθμισης ως προς τη σχέση κόστους- οφέλους είναι ο συνδυασμός 

Μετά την εφαρμογή των μέτρων αυτού του συνδυασμού το κτίριο κατατάσσεται στην ενεργειακή κατηγορία

η συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας  εκτιμάται σε kWh/m  yr2

KgCO  /m  yr.2
2και οι ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε 

Εκτιμώμενη κατανάλωση ενέργειας κτιρίου βάσει της Μεθοδολογίας Ενεργειακής
 Απόδοσης Κτιρίου σε kWh/m  yr 2

Η επιμέρους κατανάλωση ενέργειας μετά την εφαρμογή των μέτρων όπως προτείνονται στο βέλτιστο συνδυασμό 
φαίνεται πιο κάτω.
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Τα προτεινόμενα μέτρα και οι συνδυασμοί τους που καταγράφονται από τον ειδικευμένο 
εμπειρογνώμονα στο παρόν έγγραφο είναι τεχνικά υλοποιήσιμες για το συγκεκριμένο κτίριο / 
κτιριακή μονάδα και είναι εφικτή η εκτίμηση του φάσματος των περιόδων αποπληρωμής τους. 
Εντούτοις, η εκτιμώμενη εξοικονόμηση κατανάλωση ενέργειας που αντιστοιχεί σε κάθε προτεινόμενο 
μέτρο και ο χρόνος αποπληρωμής του αποτελούν μια ένδειξη αφού βασίζονται σε υπολογισμούς που 
γίνονται βάσει της συνήθους χρήσης του κτιρίου.

1:

Για τη λήψη λεπτομερέστερων πληροφοριών που αφορούν τη σχέση κόστους- απόδοσης για τα 
προτεινόμενα μέτρα καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικές με τα βήματα που πρέπει να γίνουν για 
την υλοποίηση των μέτρων αυτών μπορείτε να απευθύνετε στον ειδικευμένο εμπειρογνώμονα που 
ετοίμασε τις παρούσες συστάσεις. Τα στοιχεία του ειδικευμένου εμπειρογνώμονα σημειώνονται στην 
σελίδα 1 του παρόντος έγγραφου.

2:

Για περαιτέρω πληροφορίες που αφορούν υπηρεσίες από Ενεργειακούς Ελεγκτές ή/και την 
Επιθεώρηση των Συστημάτων Θέρμανσης και Κλιματισμού για το συγκεκριμένο κτίριο / κτιριακή 
μονάδα απευθύνεστε στην Αρμόδια Αρχή που είναι η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας (www.energy.gov.cy).

3:

Για παροχή πληροφοριών σε θέματα που αφορούν κίνητρα χρηματοδοτικού ή άλλου χαρακτήρα και 
χρηματοδοτικές δυνατότητες με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας ή τη χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στο συγκεκριμένο κτίριο  απευθύνεστε στην Αρμόδια Αρχή που είναι η Υπηρεσία Ενέργειας 
του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (www.energy.gov.cy). 

4:

Άλλες Πληροφορίες
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